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Таблица 2. Потери напора в трубопроводах из полимерных 
материалов

- длина напорного трубопровода в скважине - 30 м;
- диаметр напорного трубопровода от скважины до дома - 32 мм;
- длина напорного трубопровода от скважины до дома - 20 м;
- отметка наивысшей точки водоразбора - 3 м (в случае если 
водоснабжение планируется на 2-м этаже прибавляем еще 3 м).
- материал труб - ПНД (полиэтилен низкого давления).

Итак, пользуясь уже известными формулами, получаем:
1. Максимальный расход
Qmах = 10 л/мин + 12 л/мин + 5 л/мин = 27 л/мин
2. Требуемый напор К = 3 бар (30 м)
3. Нгео = Н1 + Н2 = 20 м. + З м. = 23 м.
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насос погружной

ВОДОМЕТ
Расход (max)

Напор (max)

↨30м      +1°С+35°С

Р=600 Вт, IP58

220В (±10%) ~ 50Гц

ТУ 3488-001-61533394-2014

10501412280062

Сделано в России

220В 220В
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